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Auto-réset av overtemperatursikring. Rengjores hver maned
Auto-réset af overtemperatursikring. i fyringssesongen
Automatisk &terstillning av Rengoring hver maned
overhettningsskydd I opvarmningsesonen
Ylikuumenemissuojan Rengérs varje manad
automaattinen palautus under anvindingsperioden
Auto-reset, Ubertemperatursicherung P'l'Jhdiftgtaan kuukausittain
Automatic reset of the I kayttdaikana
overheating cut-out \ Reinigung, Ix im Monat
Automatyczne ustawienie \ wihrend der Heizperiode
zabezpieczenia przed przegrzaniem Clean each month during
ABTOMATHYHA 3aIUTA OT IIperpsBaHe period of use
Czyszczenie, raz na miesiac
w okresie grzewczym
[Touyncrpaiite BCEKU Mecely
mpe3 mepuoaa Ha ymoTpeba
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220 - 240V
50/60 Hz
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* Elektrisk montasje ma bare utfaeres av
autorisert installater.
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¢ Elektrisk installation fir endast utféras av % % &
behdrig installator.
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durchgefiihrt werden. : 3
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« Electric installation must be carried out - 7 v -
by an authorised electrician. /
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powierzy¢ elektroinstalatorowi.
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FRXEFEX Adax ET ECO SX1 D

Termosztat hasznalati utasitasa

A programok/iizemmaéddok/beallitasok magyarazata:

P1 — Alacsonyabb éjszakai hdmérséklet (éjszakai flités)
P2 — Programok

@ Manudlis program (ugyanugy mdkddik, mint a raditor elsé
bekapcsolasakor — 1. 1épés)

° ‘o >< M p1p2

\

., . ., v . A fltépanel kezelésérdl és programozasarol
1. lIépés A radiator elsé bekapcsolasa sz0l6 hasznalati utasitas a www.adax.no

oldarol tolthetd le.

Kdvesse az alabbi lepéseket a radiator elsé bekapcsolasakor,
vagy egy esetleges aramsziinet utani visszaallitaskor.lgy
kalibralhatja és allithatja vissza a beallitasokat. @

Hold 1 sec.

1. Csatlakoztassa a radiatort egy fali csatlakozoaljzathoz.
2. Kapcsolja be a radiatort. ¢

3. Forditsa el a programvalasztét ugy,=» < hogy a 2 nyil ‘ C
egymas felé nézzen (22°C), és a fény felé mutasson.

4. Nyomja meg, és 1 masodpercig tartsa benyomva a
programvalasztét, amig a fény zélden kezd villogni.

5. Aradiator bedllitdsa sikeres volt, most mar beéllithatja
akivant hdmérsékletet.

Ezzel a folyamattal minden mas beallitast alaphelyzetbe allit. Hasznalata akkor célszerd, ha
példaularamsziinet volt, vagy térélni szeretné az éjszakai fitési programot.

Aramsziinet

Aramsziinet esetén a radiator megjegyzi az aramsziinet elétt beallitott értékeket(hbmeérsekletet). Amint ismét
fesziiltség ala kertl, megkezdi a f(itést. A hdmérséklet valtozasa eseténa fény pirosan villog 8- , ezzel jelezve, hogy
aramszinet van.

A hémérséklet beallitasahoz kévesse az 1. 1épés - A radiator elsd bekapcsolasa elnevezésli fejezet utasitasait.Ha a
radiatort hosszabb ideig ki van kapcsolva (péeldaul nyaron), a feny pirosan villog, amikor a radiatort ismet bekapcsolja —
-®: kovesse az 1. lépés utasitasait.

A radiator gyari beallitasainak visszaallitasa

Ezekkel a Iépésekkel visszadllithatja a radiator gyari beallitasait (programok és izemmaddok), igy ugy allithatja be,
mintha Uj volna.

Gyari beallitasok

1. Forgassa a programvalasztét a kéz szimbolumra @ , és nyomja meg a megerdsitéshez.

2. Forgassa a programvalasztét 11°C fokra.
3. 1 masodpercig tartsa nyomva a programvalasztét kétszer egymas utan — A z6ld és a piros fény villogni kezd. -@:
4. Nyomja meg, és 3 masodpercig tartsa lenyomva a programvalasztot, amig a z6ld fény villogni kezd.

A radiator igy visszaall a gyari beallitasokra.

A radiator beallitasahoz kévesse a hasznalati utasitas 1. 1épés cim(i fejezetében leirtakat.

Gyerekzar

Atermosztat (programvalasztd) lezarhaté, igy megakadalyozhatja, hogy a gyerekek vagy mas illetéktelen személyek
modositsak a radiator beallitasait €s a hdmérsékletet.

A gyerekzar aktivalasa

1. Allitsa a programvalaszt6t a kivant hdmérsékletre (példaul 22°C). .
2. Nyomja meg, és 3 masodpercig tartsa benyomva a programvalasztot, amig a fény pirosan kezd villogni. 3@:
3. Afény pirosan villog, ha itt elforgatja a programvalasztét. Nem moédosithatja a hémérsékletet.

A gyerekzar kikapcsolasa

1. Allitsa ugy a programvalasztot, hogy a nyilak egymas felé nézzenek (lathatéak legyenek a szimbélumok),
mint a radiator bekapcsolasakor.

2. Nyomja meg, és 3 masodpercig tartsa benyomva a programvalasztot, amig a fény z6lden kezd villogni.

3. Agyerekzar kikapcsolasakor a radiator 22°C fokon fiit. Allitsa be a kivant hémérsékletet.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Norvégia. www.adax.no Cikkszam: 62263 Datum: 2020.04.01



GB Great Britain
(1

Heat output

Prom =Nominal heat output

Pmin = Minimum heat output (indicative)

Pmaxc =Maximum continuous heat output

02 04
Prom KW (x,x) 03| 04
Pmin KW (x,x) 03| 04
Pmax.c KW (x,x) 0,3 04

Auxiliary electricity consumption

elnax =Atnominal heat output

elnin = At minimum heat output

elsg  =In standby mode

€lmax KW (x,xxx)

€lmin KW (x,xxx)

elsg KW (x,xxx)

Type of heat output/room temperature control (select one)

single stage heat output, no room temperature control

two or more manual stages, no room temperature control

with mechanical thermostat room temperature control

with electronic room temperature control

with electronic room temperature control plus day timer

with electronic room temperature control plus week timer

Other control options (multiple selections possible)

room temperature control, with presence detection

room temperature control, with open window detection

with distance control option

with adaptive start control

with working time limitation

with black bulb sensor

Contact details: Name and address of the manufacturer or its authorised representative

Adax AS, Myhresgate 1, 3060 Svelvik, Norway, tel. +47 33 77 17 50
info@adax.no
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HU Magyarorszag Hungary IL 7w nown  Israel IT Italia Italy
1 | Modellazonositd(k): 1 | (@)1manm 1 | Identificativo del modello
2 | Hételjesitmény 2 | Dinow 2 | Potenza termica
3 | Pyom = Névleges hételjesitmény 3 | Pym = 'nNDINOD 3 | Pyom = Potenza termica nominale
4 | Pyip = Minimalis hételjesitmény (indikativ) 4 |Pun = (TWN) D700 DIN IO 4 | Ppin = Potenza termica minima (indicativa)
5 | Praxc=Maximalis folyamatos hételjesitmény 5 | Puxc= 9°¥10IN 079 DIN‘O7N 5 | Praxc = Massima potenza termica continua
6 | Kiegészitd villamosenergia-fogyasztds 6 | noon Twn nony 6 | Consumo ausiliario di energia elettrica
7 | elnax=Anévleges hoteljesitményen 7 | elp = 170 DIN DPI9NL 7 | elnax=Alla potenza termica nominale
8 | el =Aminimélis hételjesitményen elyin = 170 DIN NpIIM el o = Alla potenza termica minima
9 | elsy =Készenléti izemmadban 9 |elg= nmnnnam 9 | elsg=Inmodo stand-by
Ateljesitmény, illetve a beltéri hémérséklet szabalyozasanak tipusa 10 | (TNX IN2N) A TNA MIVIDAL M2/ DIN YD W 210 Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare
10 ) )/ Y p! i 10 | 'Podip p
(egyet jeldljon meg) unasola opzione)
11 | 1700 MILI9AL M2 X77,2% T DIN 07
11 | Egyetlen dllds, beltéri hdmérséket-szabalyozds nélkiil 11 | potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente
12 [ 27D 7101900 M2 K77 DI IR DT DY Y
Két vagy tobb kézi szabalyozas( dllds, beltéri hdmérséklet-szabalyozds 12 | due o pi fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente
12 nélkil 13 [ .20 MIv19N02 NO*W DY 1N BUOIMA
. . 13 | con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico
' !
13 | Mechanikus termosztétos beltéri hémérséklet-szabalyozds 14 | MIN9K02 RINGTIN 10'7Y DY K -
14 | con controllo elettronico della temperatura ambiente
14 | Elektronikus beltéri hdmérséklet-szabélyozds 15| ' D 079 MNIIONVI NINORK A07Y DY
N A 15 |©n controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore
! " s !
15 | Elektronikus beltéri hdmérséklet-szabalyozds és napszak szerinti szabélyozas 16 | Wiy "0 029 MINIONVI NINVFTK NV'2Y DY giornaliero
16 | Elektronikus beltéri hémérséklet-szabélyozds és heti szabélyozés 17_| (nann an°n27 INYSK) K 1079 TMY9X 16 | ©n controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore
settimanale
17 | Mds szabdlyozési lehetdségek (tcbbet is megjellhet) 18 | N0 47T BV TR AIOION0 M
, 17 | Altre opzioni di controllo (€ possibile selezionare pili opzioni)
18 | Beltéri hdmérséklet-szabélyozas jelenlét-érzékeléssel 19| mn9 JiaN 1T DY AT AI0ION0 7 d d puop
18 | controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza
19 | Beltéri homeérséklet-szabalyozas nyitottablak-érzékeléssel 20 | 0 A0‘Y INYOX DY P P
19 | controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte
20 | Tavszabélyozisi lehetdség 21 | A7W9N2 NINKNIN 07 DY 4 P
20 | conopzione di controllo a distanza
21 | Adaptiv bekapcsoldsszabélyozas 22 | ATy urnTan 0y P
21 | concontrollo di avviamento adattabile
22 | Makidési ids korlstozsa 2 | Minymnjrn 0y
23 | Feketegomb-érzékelove elltva 24 | 7w AUAMA 2 I YA DN DY - W 101D 22 | conlimitazione del tempo di funzionamento
23 | contermometro a globo nero
2% Kapcsolatfelvételi adatok - 25 | Il g
A gyartd vagy meghatalmazott képvisel6jének neve és cime 24 | Contatti — Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentate legale.
25 | [igen/nem] 25 | [si/no]
LT Lietuva Lithuania Lv Latvija Latvia MT Malta Malta
1 | Modelio Zymuo (-enys) 1 | Modela identifikators(-i) 1 | Identifikatur(i) tal-mudell
2 | Siluminé galia 2 | Siltuma jauda 2 | Potenza termika
3 | Pyon = Vardiné Siluminé galia 3 | Py = Nominala siltuma jauda 3 | Pyom = Potenza termika nominali
4 | Ppin=MaZiausia Siluminé galia (orientaciné) 4 | Pyin=Minimala siltuma jauda (indikativi) 4 | Py, = Potenza termika minima (valur ta’ referenza)
5 | Praxc = DidZiausia nuolatiné Siluminé galia 5 | Praxc = Maksimala nepartraukta siltuma jauda 5 | Prax = Potenza termika massima kontinwa
6 | Pagalbinés elektros energijos vartojamoji galia 6 | Maksimala nepartraukta siltuma jauda 6 | Konsum tal-elettriku awziljarju
7 | elya = Esant vardinei Siluminei galiai 7 | el = Pie nominalas siltuma jaudas 7 | elya = Fil-potenza termika nominali
8 | elyi, = Esant maziausiai Siluminei galiai 8 | ely, = Pie minimalas siltuma jaudas 8 | ely, = Fil-potenza termika minima
9 | elsy = Pristabdytaja veiksena 9 | elsg = Gaidstaves rezima 9 | elsg=Fil-modalita Stennija
10 Silumines galios lygiai/patalpos temperatiros reguliavimas (pasirinkti 10 | Siltuma jaudas/telpas temperatiras requlésanas tips (izve leties vienu) 10 | 1t ta"potenza termika/ta’kontrollta-temperatura ambjentali ek
vieng) - . - " — jognhgbok aghzel wafida minn dawn I-ghazliet)
- . N . 11 | vienpakapes siltuma jauda bez telpas temperat ras requlésanas
11 | Vieno Siluminés galios lygio ir be patalpos temperatiros requliavimo —————— — . » potenza termika bi stadju wiefied u minghair kontrolltat-temperatura
Dviejy ar daugiau rankiniu badu nustatomy Siluminés galios lygiy be 12 manuala c»hvpakapu»lvvm daudzpakapju sftuma jauda bez telpas ambjentali
12 _ - temperatiras requlésanas
patalpos temperatiros reguliavimo o ) o .
— — - — . N . 12 zewq stadji jew aktar irregolati b'mod manwali minghajr kontroll
13 Sumechaninio termostatinio patalpos temperatiiros reguliavimo 13 | armehanisku termostatu un telpas temperatiras reguléSanu tat-temperatura ambjentali
funkeia 14 | arelektronisku telpas temperatiras requléSanu gl '
. N — - P P 9 13 | b’kontroll tat-temperatura ambjentali permezz ta’ termostat mekkaniku
14 | Su elektroninio patalpos temperatiros requliavimo funkcija - N » - —
15 | ar elektronisku telpas temperatiras regulésanu un diennakts taimeri 14 | bkontroll elettroniku tat-temperatura ambjental
15 | Elektroninis patalpos temperatdros reguliavimas ir paros laikmatis - N — -
— - — 16 | ar elektronisku telpas temperatiras requl2sanu un nedélas taimer 15 | kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali u kronometru ta’ gurnata
16 | Elektroninis patalpos temperataros reguliavimas ir savaités laikmatis . .
- B . 17 [ Cit vadibas veidi (var izvelties vairakus) 16 | kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali u kronometru ta’gimgha
17 | Kitos valdymo pasirinktys (galimi keli variantai) N — — —
_ — . . 18 | telpas temperatras reguléSana ar Klatbiitnes detektéSanu 17 | Ghatliet ofira ta’ kontroll (jistghu jintghazlu diversi ghazliet)
18 | Patalpos temperatiiros requliavimas su Zmoniy buvimo atpazintimi N — N .
- — - — 19 | telpas temperatiras requlé3ana ar atvérta loga detektésanu 18 | kontroll tat-temperatura ambjentali bdetezzjon ta prezenza
19 | Patalpos temperataros requliavimas su atviro lango atpazintimi — -
. o 20 | artalvadibas funkeiju 19 | kontroll tat-temperatura ambjentali bdetezzjoni ta’ tieqa miftuha
20 | Sunuotolinio valdymo pasirinktimi N = -
— - 21 | aradaptivu palaiSanas vadibu 20 | bghala ta'kontroll mill-bogfiod
21 | Suadaptyviuoju $ildymo pradzios momento nustatymu -
— —— 22 | ardarbibas laika ierobezojumu 21 | bkontrolltabidjien adattabbli
22 | Ribojamo veikimo laiko - - N
23 | arsiltuma starojuma sensoru melnas lodes forma 22 | blimitazjoni tal-hin tat-thaddim
23 | Suspinduliavimo temperataros jutikliu (angl. black bulb sensor) - N . -
‘ — — - — 2% Kontaktinformacija. RaZotaja vai ta pilnvarota parstavja vards vai 23 | bsensur b'bocea sewda
2% ontal‘(t{n|a| C!uomenys — Gamintojo arba jo Ggaliotojo atstovo nosaukums un adrese
pavadinimas ir adresas . Dettalji ta’ kuntatt — L-isem u l-indirizz tal-manifattur jew tar-
25 | [ja/né] 24 . o
25 | [taip/ne] rapprezentant awtorizzat tieghu.
25 | [iva/le]




I DECLARATION OF CONFORMITY

Adax AS, P.o.Box 38, 3061 Svelvik, Norway (Manufacturer)

We hereby declare that the convector heaters series Adax ECQ:

NAME, TYPE AND MODEL:
ECO - 330mm high, glass or steel front, white. Glass front only 250W H

" ECO KET —cable and plug,
ECO ET - for fixed connection
Range: Input 220-240V AC, 250-2000W, 50Hz AC, IP24, CL II Double insulated
Control units for all models: Built-in electronic thermostat
Variants: ECO 02..., ECO 04..., ECO 06..., ECO 08 ..., ECO 10..., ECO 12..., ECO 14... or
ECO 20....

comply with the following Directives/Standards:

LVD (2014/35/EU) EN 60335-1:2012;A11,A13
EN 60335-2-30:2009;A11
EMF EN 62233:2008
" EMC (2014/30/EU) EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013

ECO design directive (2009/125/EC) 2015/188/EU ‘

RoHS 2 (2011/65/EU)

g3

" This declaration of conformity is issued under the responsibility of:
Svelvik. July 27. 2020

Place and date of issue

2

Rager Da(lén

-
—

ll Managing Director

Art.no.62272
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